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A pt = = =l = = H 2 1500 1 in @ 10.EL.MAGNETICKY (SOLENOIDOVY) VENTIL G 1/2” (MaR) — 1 ks
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/ ODVOD VZDUCHU POD STROPEM 15 X 15 cm S NEUZAVIRATELNOU MRIZKOU Generaini projoktant Petr Kiment
LT.E.M.s.r.o. Kizikova 98 . & - Karlin §t§t1n§l:gj§(5t§7§7?PTraha 8
ENGINELE'—I:?l:lrg g 1!\-AAAI§III_\GEMENT Tel: +420 606 032 725 kllmf:;%%%%gﬂ%[g.cz
E-mail: info@Item.cz 1C0: 43020615
HIP : Projektant : Vypracoval : Projektant ¢asti :
POZNAMKA: Ing.Jifi Lhota Petr Kliment Petr Kliment Petr Kliment C.paré
POTRUBI VEDENE OD SKRINEK S MERIDLY TEPLA BUDE VEDENO PRI PODLAZE Investor:  Bytové druzstvo VrSovicka 1216, VrSovicka 8, Praha 10 - Vr$ovice | objekt / soubor : SO - 01
NEIZOLOVANE ROZVODY POTRUBI VEDENE PO POVRCHU BUDOU ZAKRYTY KRYCIMI LISTAMI :l“tbykt VrSovicka 1216/8, Praha 10 - VrSovice, ¢.parc. 2001/1 Datum : 09/2015
azev projektu ; Stuperi : DSP + DPS
USEKY POTRUBI DELSI NEZ 5 m JE NUTNE KOMPENZOVAT REKONSTRUKCE BYTOVEHO DOMU C.P. 1216 Cl,slzzakézky: 200/002/0/2015-07-01
Vrsovicka 8, 100 00 Praha 10 - VrSovice, ¢.parc. 2001/1 [ 6xA3
Castprojektu:  D,1.4.2 - USTREDNi VYTAPENI (UT) Méfitko: M 1:50
Nazev vykresu : . ; Cis. vykresu :
PUDORYS SUTERENU (1.PP) D.1.4.2-02




